Rewizja Opis Wprowadzit | Data

[ Temat:
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 16 Gdyni
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[ ZESPOL PROJEKTOWY :
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Tytutrysunku: Tablica pigtrowa - pietro - T-4

data: faza: nr proj:
10.06.2009 PROJ. BUD. WYK. A&M-001/08
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- ELEKTRYCZNA EL-14




TABLICA "T-4" Pi=13,7 kW
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Obwod: 01-T-4 02-T-4 03-T-4 04-T-2 20-T-4 21-T-4 30-T-4 31-T4 40-T-4
Moc: 0,4 kW 1,2 kW 0,5 kW 0,1 kW 1,0 kW 0,4 kW 2,0 kW 1,5 kW 6,6 kW
Prad: 1,8A 56A 23A 05A 47A 1,8A 94A 70A 10,2A
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