Rewizja Opis Wprowadzit | Data

[ Temat:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoly Podstawowej nr 16 Gdyni

[ Obiekt :

Szkota Podstawowa nr 16 im. Orta Biatego
81-079 Gdynia, Chabrowa 43

[ JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

81-175 Gdynia; ul. Berlinga 8B/10
A’ﬁM Tnstalncie tel. 698-617-249

E-mail: biuro@aim-instalacje.pl; www.aim-instalacje.pl

[ ZESPOL PROJEKTOWY :

STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant Zbigniew Dwornikowski | 4158/Gd/89

Opracowanie | mgr inz. Radostaw Pietrzak

Sprawdzenie | mgrinz. Krzysztof Laska  |217/Gd/2002

Tytut rysunku: Tablica pietrowa - parter - T-7

data: faza: nr proj:
10.06.2009 PROJ. BUD. WYK. A&M-001/08
skala: branza: nrrys.: Rewizja:
: ELEKTRYCZNA EL-17




TABLICA "T-7" Pi= 8,8 kW
Psz= 2,8 kW
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PP, - - - T . . . . Gniazda
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda komputerowe
Obwod: 01-T-7 02-T-7 03-T-7 04-T-7 05-T-7 20-T-7 21-T-7 22-T-7 23-T-7 30-T-7
Moc: 0,7 kW 0,1 kW 0,5 kW 1,0 kW 0,1 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,2 kW 1,2 kW 2,0 kW
Prad: 32A 05A 23A 47A 05 A 46 A 46A 56A 56A 94 A
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