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NUMER OBWODU ZK/TG TG/TO1 TG/T02 T6/T03
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W] 6000 6000 6000
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W]
NAZWA ZASILANIE ZE ZEACZA KABLOWEGO OCHRONNIK ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
PRZEZNACZENIE OBWODU PRZY PR7EP. ROZDZIELNICY ODBIORCZEJ ROZDZIELNICY ODBIORCZEJ ROZDZIELNICY ODBIORCZEJ
BUDYNKU llosa BeC T01 T02 103
PARTER PARTER PIETRO
GRUPA FUNKCJONALNA TG TO1 102 TO3
o - STRONA STRON
Azuggiﬁski Nr o podpls | BUDYNEK PRZEDSZKOLA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W 5
Marek Florianowicz SAMORZADOWEGO nr 24
SPRAWDZIL |. Korczaka 22 w ni B DATA NR.RYSUNKU
— - ul. rorczaka Gdy TABLICA TG — SCHEMAT GLOWNY
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NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3—FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W]
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU APARATY ISTNIEJACE — DO PRZEYOZENIA
GRUPA FUNKCJONALNA
AUTORZY Nr uprawnien odpis STRONA STRON
S Soymaek zgsa/ed/% poce BUDYNEK PRZEDSZKOLA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 5 5
Marek Florianowicz SAMORZADOWEGO nr 24
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