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NUMER OBWODU T6/T03 T03,/01 T03,/02 T03/03 TO3/0E1
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W] 1100 650 1150
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU ZASIANIE Z ROZDZIELNICY oswwgmwg OSW\%TLEN\E oswwgmwg REZERWA OSWIETLENIE
16 OGOLNE 0GOLNE OGOLNE EWAKUACYJNE
PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO
GRUPA FUNKCJONALNA T6 01 02 03 OE1
AUTORZY Nr uprawnien odpis STRON
S Soymaek st pocp BUDYNEK PRZEDSZKOLA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE : ;
Marek Florianowicz SAMORZADOWEGO nr 24
SPRAWDZIL i B DATA NR.RYSUNKU
— - ul. Korczaka 22 w Gdym TABLICA TO3 — SCHEMAT GLOWNY
inz. Jacek Andrzejczak 62/Gd/2002 REV. mta | 11,2007 E-09




Symbol rozdzielnicy TO3

L1-Le-L3 . A ) ‘ ) ‘
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G1-QR1 G2-QR1 A 30 G4—QF1 G5-QR1 G6-QR1 G10-QR1 G11-QR1
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Al=30mA Al=30mA é?GA & é?SA A\ZZPSOmA A\ZZPSOMA A\ZZPSOmA A\ZZPSOMA
typ A typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC
N1 N2 N3 N4 N5 N6
G1-QF1 G1-QF1 G5—QF1 G6-QF 1 G10-QF G11-QF1
A fen Ao Al Ao A\ Few A fren
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T03/G1
YDY 3x2.5
T03/G2
YDY 3x2.5
T03/G3
YDY 3x2.5
T03/G4
YDY 3x2.5
T03/G5
YDY 3x2.5
T03,/G6
YDY 3x2.5
T03/G10
YDY 3x2.5
T03/G11
YDY 3x2.5

7 7 7 7 7 7 7 7

NUMER OBWODU T03,/G1 T03/G2 T03/G3 T03/G4 T03/G5 T03/G6 T03/G10 T03/G11
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU GNINAZDA GNINAZDA GNINAZDA GNINAZDA GNINAZDA GNINAZDA GNINAZDA GNINAZDA
OGOLNE 0GOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE
PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO
GRUPA FUNKCJONALNA G1 G2 G3 G4 G5 G6 G10 G11
. . STRONA STRON
Azuggiﬁski nr o podpis | BUDYNEK PRZEDSZKOLA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 5 ;
Marek Florianowicz SAMORZADOWEGO nr 24
SPRAWDZL ul. Korczaka 22 w Gdyni TABLICA TO3 — SCHEMAT GLOWNY o eI
inz. Jacek Andrzejczak 62/Gd/2002 REV. mta | 11,2007 E-09




Symbol rozdzielnicy TO3
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Al=30mA Al=30mA éiA éiA éiA éiA
typ AC typ AC
N6 N6
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A A
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T03,/PRL
YDY 3x2.5
T03/16
YDY 3x1.5
T03,/W1
YDY 3x1.5
T03/W2
YDY 3x1.5
T03,/W3
YDY 3x1.5
T03/W4
YDY 3x1.5

7 7 7 7 7 7

NUMER OBWODU TOS/PRL TOS/TG TOS/WW TOS/WZ TOS/WS TOS/W4
MOC ZAINST. 3—FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W] 2000 200 50 50 50 50
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU PRALKA TABORET WENTYLATOR WENTYLATOR WENTYLATOR WENTYLATOR
PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO
GRUPA FUNKCJONALNA PRL TG w1 w2 W3 W4
., . STRONA STRON
Azuggiﬁski Nr Zﬁéiﬁﬁ Podpis | BUDYNEK PRZEDSZKOLA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 5 ;
Marek Florianowicz SAMORZADOWEGO nr 24
SPRAWDZIL ul. Korczaka 22 w Gdyni B DATA NR.RYSUNKU
TABLICA TO3 — SCHEMAT GELOWNY
inz. Jacek Andrzejczak 62/Gd/2002 REV. mta | 11,2007 E-09




