L1,L2,L3

3x230/400V 50Hz 100A TN-S

L1
FS H_._ FO1 w._ FO2 HE FO3 MS L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 Ll L2 G.__ Ll [ — L2 | L3 | — L[ L2 | L3 _F\|
Qo1 FP1 TYTAN E;zé TYTAN jﬁz% F101 F102 F103 F104 F105 F106 F107 F108 F109 F110 F111 F112 F113 F114 F115 Fl16 F117 F118
3p %_w_>$ 16A 20A 20A CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 nrmo} 2P J 2p J 2p uvﬂ/_ 2p Mﬂ(_ 2p uvqa_ 2p
100A Bl6 Bl16 Bl6 Bl16 Bl6 BI16 Bl6 BI16 BI10 BI10 BI10 BI10 16/IN/B/0,03, ) 16/IN/B/0,03 ) 16/IN/B/0,03,]) 10/IN/B/0,03,]) 10/IN/B/0,03,]) 10/1N/B/0,03 .
FOP ] ™M ™M N N ™M s By /|m_m oy ag
Ki.c CZF ’ 250V 5011z oo .
|
L1 L2 L3
|
| F301 F302 F303
| CLS6 CLS6 CLS6
| Cl10 C10 Cl10
NS
|
|
N
PE
v L L
M“ Glowna szyna iv\aéswéon sl s N =2vw s m o =2vw P m s =2vw ) m g =2vw 5 m Q M g m o M = XSB £J1 &5 6 LN GPE £FS61 LFS62 m s m o m o
T S oS KB X B X XK X B X B X |3 R a3 S
_ Sl H T EE e e HE K e K HE K e K HE e 83 g3 83
& ! R ¢ og 5 & gk 8% 8% 8% 8 % &% 8% 8% 8 % 8% & & & & &
= e e g >| >| > > > > > > > > > > > > > >
| | = aboed _ | | | | | | | | | | | | Az TR 4z PS5 uls ez PR L|e [EER sl [ 5 fores= o|a
a - instalacja wod - kan =|& en. wtyk. =|x gn. wtyk. =\ =1 oswiet. = 3 ofwiet. 2|2 S | oewietienic z|2
: 1l < Nl&s x
_ = b - instalacja C.O. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3|8 kasy =] pom. med. 2le 3le pom. med. 2le kasy of& o 3% | komunikacal S1&
= ¢ - kanaly wentylacyjne M &= M M M 8lx — A B S 10x 13x 9x
UZIOM ¢ . 2|a ~|a Z|a Z|a Z|a Yo | = S | > zla
- metalowe elementy konstrukcyjne - > - - - g> 1z =g\ z(9 (> Z1 Z1 72
_ (koryta kabl., dostgpne metal. elementy) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W.M o<
N
Sy oM
_ _ _ | | | | | | | | | | | RE SC ]
ROZDZIELNICA S o
A NE
03 _T_ T_T_T_T_T_T_ | _mm_ | | =032
RR- I o v o S koryt
_ . . 3 sabeed e ne e ngy 8 Slsgdh s L § &S
Ochrona przeciwporazeniowa — < o O« O« O« o< o< o< < < ..mm " - Q »n unuv
H H < S <\ ! <\ <\ ! [ <~ [ — — 2 g .=
Szybkie éﬁ@owmb_m &= 28 wmﬂ mﬂ mmﬂ .mT .mT .mT = e m.m mw E%
Uktad sieci N g©» 8 8 8 g« g» gw 2 n < S = 8 =7
[Sa v 22 =
NS n 3%
ISR [SIv]
Uwaga:
Styczniki do sterowania poszczegdlnych grup opraw
oswietleniowych dobiera¢ w oparciu o tabele doboru
wybranego producenta. ¢ STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
g 02-634 Warszawa, ul. Milobedzka 23 &&\?N 844 88 81
- —————— - - - - - — g e—mail: spak®spak.com.pl www.spak.com.pl
_ Uktad sterowania rozdzielnica o$wietlenia zalaczenie zdalne potwierdzenie zataczenia zataczenie lokalne kontrola napigcia w
a
2
Projektant . L.
mgr inz. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr Maz/0298/PWOE/04
13 13
N 1K3 1Q3
KSICA 14 14
CZF Sprawdzajqcy . . . .
mgr inz. Wojciech Witkowski
Su Upr. nr 7\_>N\ON_.AN\ﬂ<<Om\om
Branza
L | L e || __YKSY10x2,5
— pomieszczenie dowodzenia 1”0.—”*.—. E<:°Z>EON<
Temat STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA
Zawiera
Rozdzielnica RR-03.
Schemat zasadniczy.
Skala Data Nr. Rys. Rew.

03/2009

W-T-IE-2646

o1




